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Περίληψη
Σκοpiός της piαρούσας διpiλωµατικής εγασίας είναι η ανάpiτυξη ενός συστήµατος
µέτρησης και καταγραφής piεριβαλλοντικών συνθηκών µε χρήση της µικρο-
ϋpiολογιστικής piλακέτας Arduino YUN και κατάλληλων αισθητήρων. Πιο συγ-
κεκριµένα, η χρήση των αισθητήρων αυτών γίνεται µε σκοpiό την piαρακολούθηση
piίεσης, θερµοκρασίας και υγρασίας και η αpiοθήκευση των τιµών αυτών για
piεραιτέρω ανάλυση. Η διαδικασία ξεκινά µε το Arduino να λαµβάνει τιµές αpiό
τους αισθητήρες αυτούς. Στη συνέχεια τα δεδοµένα αυτά στέλνονται µέσω ενός
OPC Server στο WinCC OA ώστε να γίνει η εpiεξεργασία τους. Το Project
αυτό ενσωµατώνεται στο ήδη υpiάρχον Slow Control System (SLOCSY) του
RD51 Collaboration του CERN. Η piαρακολούθηση των piεριβαλλοντικών συν-
θηκών στους ανιχνευτές κατά τη διάρκεια των test beams αpiοτελεί piολύ σηµα-
ντική διαδικασία το ίδιο σηµαντική µε την ήδη υpiάρχουσα piαραολούθηση των
τάσεων.
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Abstract
The goal of this thesis is the development of a system that measures and
records environmental conditions using a set of environmental sensors and
the microcontroller Arduino YUN. More precisely, these sensors are used
in order to measure temperature, pressure and humidity and to save these
measurements for further analysis. The process starts with the Arduino Yun
receiving data from the sensors. These data are sent via an OPC Server
to the WinCC OA where the data is analysed. This project incorporates
to the Slow Control System (SLOCSY) of RD51 Collaboration of CERN.
The Observation of the environmental parameters at the detectors during
test beams is a very important procedure as it provides information for the
smooth operation of the detectors.
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Κεφάλαιο 1
Μικρουpiολογιστική Πλακέτα
Arduino
Η ενότητα αυτή piεριλαµβάνει την γενική piαρουσίαση της µικρουpiολογιστικής
piλακέτας Arduino και piιο συγκεκριµένα της µικρουpiολογιστικής piλακέτας Ar-
duino Yun piου χρησιµοpiοιήθηκε στην piαρούσα εργασία.
1.1 Εισαγωγή
Figure 1.1: Μικρουpiολογιστική piλακέτα Arduino
Το Arduino είναι µία µικροϋpiολογιστική piλατφόρµα, η οpiοία βασισµένη σε
έναν µικροελεγκτή µpiορεί να χρησιµοpiοιηθεί για την κατασκευή ηλεκτρονικών
συστηµάων τα οpiοία αλληλεpiιδρούν µε τον piραγµατικό κόσµο. Αυτή η εpiικοιν-
ωνία µικροεpiεξεργαστή και piραγµατικού κόσµου γίνεται χρησιµοpiοιώντας αισθη-
τήρες οι οpiοίοι µετρούν piαραµέτρους αpiό τον έξω κόσµο.
Η piλακέτα αpiοτελείται αpiό έναν µικροελεγκτή και µία σειρά αpiό εpiαφές
εισόδου/εξόδου (I/O pins). Το εκάστοτε είδος του µικροελεγκτή, ο αριθµός
και η λειτουργία των Pins έχουν σαν αpiοτέλεσµα την ύpiαρξη µίας ολόκληρης
γεννιάς Arduino. Το arduino είναι ένα piροϊόν piου διατίθεται για το ευρύ
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κοινό καθώς τα τελευταία χρόνια χρησιµοpiοιείται ευρέως σε τεχνολογικές
εφαρµογές. Τα pins του arduino χωρίζονται σε ψηφιακά και αναλογικά. Εpiίσης
το arduino εκτός αpiό SPI Connections (Serial Peripheral Interface) δίνει την
δυνατότητα στον χρήστη να µpiορεί να εpiικοινωνεί µε το arduino µέσω I2C
σύνδεσης (Inter-integrated Circuit). Παρατηρούµε συνεpiώς ότι το Arduino
αpiοτελεί µία εύχρηστη piλατφόρµα για ανάpiτυξη αpiλών µέχρι και piολύ σύν-
θετων τεχνολογικών εφαρµογών.
1.2 Arduino Yun
Figure 1.2: Front and rear view of arduino yun
Γενικά Στοιχεία
Στην εργασία αυτή χρησιµοpiοιήθηκε η piλακέτα Arduino Yun. Αυτό piου
ξεχωρίζει την piλακέτα αυτή αpiό τις άλλες arduino piλακέτες είναι ότι µpiορεί να
έχει εpiικοινωνία µε υpiολογιστή/server κλpi χωρίς την χρήση καλωδίων, αλλά
µε σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω wifi. Μpiορεί κανείς δηλαδή να ”φορτώσει”
piρογράµµατα στο arduino yun µέσω wifi. Γενικότερα όµως το arduino yun
αpiοτελείται αpiό :
 Εpiεξαργαστή ATmega32U4
 Αpiοτελείται αpiο 20 ψηφιακά (digital Ι/Ο) pins τα οpiοία χρησιµοpiοιούνται
είτε σαν είσοδοι είτε σαν έξοδοι. Τα 7 αpiό αυτά µpiορούν εpiίσης να
χρησιµοpiοιηθούν σαν έξοδοι διαµόρφωσης piλάτους piαλµού (PWM =
Pulse Width Modulation).
 12 αναλογικά pins
 έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή (clock) 16MHz
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 Μία θύρα USB και µία θύρα Micro-USB (σαν υpiοδοχή ρεύµατος)
 Μία θύρα Ethernet
 ΄Ενα κουµpiί εpiαναφοράς του εpiεξεργαστή
 ΄Ενα κουµpiί εpiαναφοράς του wifi configuration
 ΄Ενα κουµpiί καθολικής εpiαναφοράς του Arduino Yun
Παροχή Τάσης
Το Arduino µpiορεί να τροφοδοτηθεί είτε µέσω θύρας USB είτε µέσω
θύρας micro usb. Εpiίσης το arduino piεριέχει pins τα οpiοία µpiορούν να
χρησιµοpiοιηθούν για την piαροχή ρεύµατος/τάσης σε άλλα εξωτερικά κυκλώµατα.
 Vin: Παρέχει τάση ίση µε την τάση εισόδου όταν το Arduinο τροφοδοτεί-
ται αpiό εξωτερική piηγή τάσης
 5V: Παρέχει τάση ίση µε 5V
 3.3V: Παρέχει 3.3V τάση και ρεύµα 50mA (ενώ όλα τα υpiόλοιpiα Pins
40 ma)
 GND: Γειωµένα pins
 IOREF: Παρέχει την τάση αναφοράς µε την οpiοία λειτουργεί η piλακέτα
Μνήµη
Το Arduino yun διαθέτει συνολικά 32kB µνήµη, εκ των οpiοίων τα 2.5kB είναι
SRAM (Static Random Acces Memory) και το 1kB EEPROM (Electrically
Erasable Programmable Read Only Memory).
Pin mapping
Καθένα αpiό τα ψηφιακά pins µpiορούν να χρησιµοpiοιηθούν είτε ως είσοδοι είτε
ως έξοδοι ψηφιακών σηµάτων, δηλαδή µpiορούν να διαβάσουν ή και να στείλουν
ψηφιακά σήµατα. Η piλειοψηφία των Pins του Arduino εκτός αpiό την λειτουργία
εισόδου/εξόδου έχουν και εpiιpiρόσθετες λειτουργίες. Πιο συγκεκριµένα:
 Serial: 0(RX) and 1 (TX). Τα Pins αυτά λειτουργούν σαν ζεύγος
και µpiορούν να δέχονται (RX) και να µεταφέρουν (ΤΧ) TTL σειριακά
δεδοµένα (transistor-transistor logic).
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 External Interrupts: 3 (interrupt 0), 2 (interrupt 1), 0 (interrupt 2),
1 (interrupt 3) και 7 (interrupt 4). Τα pins αυτά µpiορούν να ρυθµιστούν
έτσι ώστε να διακόpiτεται η λειτουργία του µικροελεγκτή και να ακολου-
θείται µία άλλη piρογραµµατισµένη ενέργεια η οpiοία κάθε φορά εξαρτάται
αpiό την συµpiεριφορά της τιµής κάpiοιου αpiό τα Pins.
 PWM:Τα pins 3, 5, 6, 9, 10, 11, και 13 piροσφέρουν 8-bit διαµόρφωση
piλάτους piαλµού (Pulse Width Modulation).
 TWI:2 (SDA) and 3 (SCL). Τα pins αυτά piαρέχουν την δυνατότητα
Two Wire Inteface.
 AREF: Είναι το Pin το οpiοίο λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς για το
εύρος µέτρησης των αναλογικών εισόδων του Arduino.
 Analog pins: A0 - A5, A6 - A11(στα digital pins 4,6,8,9,10,12). Το
yun έχει 12 analog pins τα οpiοία µpiορούν να χρησιµοpiοιηθούν και ως
digital i/o. Κάθε αναλογικό pin piαρέχει 10-bit ανάλυση (δηλαδή µpiορεί
να µετρήσει 1024 διαφορετικές τιµές). Τα Pins αυτά είναι ρυθµισµένα να
µετρούν τις τιµές αυτές σε ένα εύρος αpiό 0 έως και 5V.
 LED: Στο arduino υpiάρχει εκ κατασκευής ένα led το οpiοίο ρυθµίζεται
αpiό το Pin 13 του arduino. ΄Οταν το pin 13 δίνει ρεύµα στο led, τότε
το led ανάβει. Σε κάθε άλλη piερίpiτωση το led piαραµένει σβηστό.
 Other led: ΄Οpiως φαίνεται και piαρακάτω, υpiάρχουν και άλλα led piάνω
στην piλακέτα. Κάθε ένα αpiό αυτά είναι υpiεύθυνο να ενηµερώνει τον
χρήστη για µία λειτουργία όpiως φαίνεται και στο σχέδιο.
Figure 1.3: Indicating power, WLAN connection, WAN connection and USB.
Reset Buttons Εδώ θα γίνει piεριγραφή των 3 reset buttons piου βρίσκον-
ται στο arduino yun.
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 YUN RST: Το κουµpiί αυτό όταν piατηθεί κάνει εpiαναφορά του µικρο-
εpiεξεργαστή AR9331. Η εpiαναφορά αυτή θα piροκαλέσει την εpiανεκκίνηση
του συστή- µατος Linux. Η εpiαναφορά θα έχει εpiίσης ως αpiοτέλεσµα
όλα τα στοιχεία piου είναι αpiοθηκευµένα στην RAM να χαθούν και κάθε
piρόγραµµα piου ”τρέχει” στην piλακέτα να τερµατίσει.
 32U4 RST:Το κουµpiί αυτό όταν piατηθεί κάνει εpiαναφορά του µικρο-
εpiεξεργαστή ATmega32U4.
 WLAN RST: Αυτό το κουµpiί έχει διpiλή λειτουργία. Κυρίως χρησιµοpiοι-
είται για να εpiαναφέρει τις ρυθµίσεις wifi για το arduino yun στις αρ-
χικές εργοστασιακές συνθήκες. Μία τέτοια εpiαναφορά βάζει το Yun
σε κατάσταση access mode point(AP)και του εκχωρεί το IP address:
192.168.240.1. ΄Ετσι µpiορεί οpiοιοσδήpiοτε χρήστης να συνδεθεί µέσω
wifi µε το arduino piου έχει SSID:Arduino Yun-XXXXXXXXXXXX”
όpiου Χ είναι το MAC address piου υpiάρχει piάνω στο arduino. Μόλις
υpiάρχει σύνδεση µε το Yun, ο χρήστης piληκτρολογεί στον web browser
192.168.240.1 ή ”http://arduino.local” και µpiορεί piλέον να συνδεθεί µε
το web panel του Arduino, στο οpiοίο µpiορεί να συνδεθεί το arduino
µε άλλα wifi connections. Για την piρώτη λειτουργία αυτού του κουµpiιού
αpiαιτείται ο χρήστης να piιέσει το κουµpiί piαρατεταµένα για τουλάχιστον
5 δευτερόλεpiτα. Αν ο χρήστης piιέσει το κουµpiί για 30 δευτερόλεpiτα, εν-
εργοpiοιείται η δεύτερη χρήση του συγκεκριένου κουµpiιού, η οpiοία είναι η
εpiανεκκίνηση του piεριβάλλοντος του linux. Αν γίνει αυτό, διαγράφονται
όλα τα αρχεία και κάθε λογισµικό piου είναι αpiοθυκευµένο στην flash
memory του arduino piου είναι συνδεδεµένη µε τον µικροεpiεξεργαστή
AR9331.
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Παρακάτω δίνεται το pin mapping για τον µικροεpiεξεργαστή ATmega32U4.
Figure 1.4: Pin Mapping for ATmega32U4.
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1.3 Αλληλεpiίδραση µε το Arduino
Για την χρήση του Arduino , αpiαιτείται ο χρήστης να γράψει piρόγραµµα στο
piεριβάλλον εργασίας Arduino ή αλλιώς Arduino IDE (Integrated Development
Environment). Το IDE διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο αpiό την Arduino και
χρησιµοpiοιείται για το γράψιµο κώδικα όσο και για ”φόρτωµα” (upload) του
κώδικα στην piλακέτα. Παρακάτω δίνεται µία εικόνα του Arduino IDE.
Figure 1.5: Arduino IDE main page
Δηµιουργία Σκίτσων (Sketch)
Ο κώδικας piου γράφει ο χρήστης στο IDE ονοµάζεται σκίτσο (sketch).
Αυτά γράφονται µε τον εpiεξεργαστή κειµένου του IDE και σώζονται ως αρχεία
µε κατάληξη .ino. Τα σκίτσα, σώζονται σε έναν φάκελο ο οpiοίος ονοµάζεται
Sketchbook, και ανοίγει αυτόµατα κατά την εκκίνηση του Arduino IDE. Στην
piεριοχή µηνυµάτων , εµφανίζονται piληροφορίες σχετικές µε τις ενέργειες του
χρήστη (όpiως για piαράδειγµα το σώσιµο ενός αρχείου). Στην κονσόλα εµφα-
νίζονται piληροφορίες σχετικά µε την µνήµη piου καταναλώνει κάθε sketch όταν
γίνεται upload στην piλακέτα, καθώς και λάθη piου σχετίζονται µε τον κώδικα
όταν εκείνος δεν συντάσσεται σωστά (compilation errors).
Το Arduino IDE διαθέτει µία piληθώρα κουµpiιών και µενού. Πιο αναλυτικά:
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 Verify: Εδώ γίνεται έλεγχος του κώδικα για τυχόν συντακτικά λάθη
χωρίς όµως να γίνεται upload του κώδικα στο Arduino
 Upload: Το κουµpiί αυτό ελέγχει τον κώδικα για τυχόν συντακτικά
λάθη, καθώς και κάνει upload τον κώδικα στο Arduino.
 New: Με το κουµpiί αυτό ο χρήστης δηµιουργεί ένα καινούργιο κενό
sketch.
 Open:Με το κουµpiί αυτό ο χρήστης µpiορεί να piεριηγηθεί στον φάκελο
Sketchbook και να ανοίξει ένα αpiό τα αpiοθηκευµένα σκίτσα.
 Save: Αpiοθήκευση piαρόντος sketch
 Serial Monitor: Το κουµpiί αυτό ανοίγει την σειριακή οθόνη (Serial
Monitor) µε την οpiοία µpiορεί να εpiικοινωνεί το arduino και να εκτυpiώνει
να µεταδίδει και να δέχεται δεδοµένα.
Ακόµα υpiάρχουν τα menus : ”File”, ”Edit”, ”Sketch”, ”Tools”, ”Help” τα
οpiοία piροσφέρουν ακόµα piερισσότερες δυνατότητες στον χρήστη. Ο κώδικας ο
οpiοίος είναι συµβατός µε το Arduino είναι σε γλώσσα C και C++. Ο κώδικας
piου ”φορτώνεται” στο Arduino µpiορεί να αpiοτελείται αpiό piερισσότερα αpiό ένα
sketches ή αρχεία ή βιβλιοθήκες γραµµένα σε γλώσσσα Arduino, C ή C++.
Φόρτωση Κώδικα (Uploading) στο Arduino
Για να γίνει η φόρτωση του piρογράµµατος στο Arduino, θα piρέpiει να έχει
εpiιλεχτεί αpiό το Tools menu του IDE, το είδος του Arduino piου χρησιµοpiοιούµε,
καθώς και η θύρα στην οpiοία είναι συνδεδεµένο το Arduino. ΄Οταν piατη-
θεί το Upload, τα led TX, RX LED στην piλακέτα αναβοσβήνουν , piράγµα
piου υpiοδηλώνει ότι η piλακέτα στέλνει και λαµβάνει δεδοµένα. Στην κονσόλα
εµφανίζονται εpiίσης µηνύµατα σχετικά µε τη διαδικασία, δηλαδή το κατά piόσο
αυτή ολοκληρώθηκε µε εpiιτυχία ή όχι, και αν όχι εµφανίζονται τα σχετικά
piροβλήµατα.
Βιβλιοθήκες
Οι βιλβιοθήκες είναι κώδικες ξεχωριστοί αpiό τα σκίτσα. Μέσω αυτών το
Arduino αpiοκτά piερισσότερες δυνατότητες. Για piαράδειγµα µία βιβλιοθήκη
δίνει την δυνατότητα στο Arduino να εpiικοινωνεί µε µία εξωτερική συσκευή,
εpiεξεργασία δεδοµένων κλpi. Εpiίσης µία βιβλιοθήκη δίνει την δυνατότητα στο
arduino να εpiικοινωνεί µε έναν αισθητήρα. Η βιβλιοθήκη καθορίζει piώς το
arduino λαµβάνει και στέλνει µηνύµατα. Οι βιβλιοθήκες δηλώνονται στην
αρχή κάθε σκίτσου στο οpiοίο και χρησιµοpiοιούνται. Το Arduino αναγν-
ωρίζει αυτές τις βιβλιοθήκες µόνο όταν είναι αpiοθηκευµένες στον υpiοφάκελο
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libraries του φακέλου Sketchbook. Υpiάρχουν βιβλιοθήκες piου βρίσκονται ήδη
µέσα στον φάκελο αpiό την piρώτη κιόλας εγκατάσταση του Arduino IDE, ενώ
µpiορεί ο χρήστης να βρει βιβλιοθήκες διαθέσιµες στο διαδίκτυο ή ακόµα και να
δηµιουργήσει ο ίδιος τις δικές του.
Serial Monitor:
΄Οpiως αναφέρθηκε και piροηγουµένως piατώντας το κουµpiί Serial Monitor,
ανοίγει σε νέο piαράθυρο η σειριακή οθόνη. Σε αυτή τυpiώνονται δεδοµένα
αpiό το Arduino εφόσον ο χρήστης έχει piρογραµµατίσει κατάλληλα το piρό-
γραµµα piου έχει γίνει upload στο Arduino. Εpiίσης ο χρήστης µpiορεί να
στείλει δεδοµένα µέσω του Serial Monitor.
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1.4 Σύνδεση Arduino Yun µε wifi δίκτυο
Στο σηµείο αυτό, θα αναλυθεί ο τρόpiος µε τον οpiοίο ο χρήστης µpiορεί να
συνδέσει το Arduino µε ένα δίκτυο Wifi, έτσι ώστε να µpiορεί να ”φορτώνει”
piρογράµµατα χωρίς την εpiικοινωνία υpiολογιστή και Arduino µέσω καλωδίου.
Αρχικά ο χρήστης τοpiοθετεί την θύρα USB στον υpiολογιστή έτσι ώστε
να γίνει η ρύθµιση της wifi σύνδεσης. Ο χρήστης piεριµένει µέχρι να ανοίξει
το LED λαµpiάκι USB του Arduino (λευκό). Μόλις γίνει αυτό, ο χρήστης
piρέpiει να συνδεθεί στο ασύρµατο δίκτυο piου έχει δηµιουργήσει το Arduino, µε
όνοµα: Arduino Yun-XXXXXXXXXXXX” όpiου Χ είναι το MAC address piου
υpiάρχει piάνω στο arduino. Στη συνέχεια, ο χρήστης αpiαιτείται να ανοίξει έναν
web browser και να piληκτρολογήσει ως διεύθυνση: ”http://arduino.local” ή
”192.168.240.1”. Κάνοντάς το αυτό, εµφανίζεται η piαρακάτω οθόνη:
Figure 1.6: Σελίδα στο Yun wifi configuration
Figure 1.7: Σελίδα στο Yun wifi configuration
Ο χρήστης στη συνέχεια piρέpiει να συνδέσει το Arduino µε το δίκτυο στο
οpiοίο είναι και εκείνος συνδεδεµένος. Πατώντας το κουµpiί ”” ο χρήστης
piεριµένει λίγη ώρα για να ολοκληρωθεί η διαδιακασία. Μόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία, ο χρήστης µpiορεί piλέον να ”φορτώσει” sketches αpiό το Arduino
IDE στο Arduino µέσω wifi. Για να piραγµατοpiοιηθεί τελικά αυτή η διαδικασία,
ο χρήστης piρέpiει να εpiιλέξει ”Tools”-¿ ”Port” και αpiό εκεί την IP του Arduino.
Κεφάλαιο 2
Αισθητήρες
Στην ενότητα αυτή piαρουσιάζονται οι αισθητήρες piου χρησιµοpiοιήθηκαν στην
piαρούσα εργασία. Πιο συγκεκριµένα, οι αισθητήρες οι οpiοίοι χρησιµοpiοιήθηκαν
είναι οι εξής: DHT22, BME280 και BMP085. Σε αυτή την ενότητα λοιpiόν,
θα γίνει piεριγραφή και ανάλυση του κάθε αισθητήρα ξεχωριστά, θα piαρου-
σιαστούν αpiοτελέσµατα piου λήφθηκαν αpiό τους συγκεκριµένους αισθητήρες
αpiό τον καθένα ξεχωριστά καθώς και αpiοτελέσµατα piου λήφθηκαν σε κοινή
συνδεσµολογία.
2.1 Αισθητήρας DHT22
2.1.1 Περιγραφή
Figure 2.1: Ψηφιακός Αισθητήρας Πίεσης και Θερµοκρασίας
Ο αισθητήρας DHT22 ή αλλιώς AM2302, είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας
µέτρησης υγρασίας και θερµοκρασίας. Ο αισθητήρας αυτός αpiοτελεί ιδανικό
µετρητή για εργασίες piου σχετίζονται µε Arduino καθώς µpiορεί να µεταφερθεί
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σε µεγάλες αpiοστάσεις, έχει piολύ χαµηλή κατανάλωση λειτουργίας και τέλος
το κόστος του είναι piολύ µικρό.
Παρακάτω δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά µε τα οpiοία λειτουργεί ο
αισθητήρας DHT22.
Figure 2.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά του DHT22
Εpiίσης δίνεται το Pin mapping του αισθητήρα και οι διαστάσεις του.
Figure 2.3: Διαστάσεις του DHT22
Figure 2.4: Pin Mapping του DHT22
Για την σύνδεση του αισθητήρα µε το Arduino χρησιµοpiοιείται µία pull up
αντίσταση 10kΩ καθώς και ένας piυκνωτής 100nF για φιλτράρισµα της τάσης
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Figure 2.5: Arduino Yun -DHT22 connection
εισόδου όpiως φαίνεται και piαρακάτω.
26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
2.2 Αισθητήρας BME280
2.2.1 Περιγραφή
Figure 2.6: Αισθητήρας BME280
Ο αισθητήρας BME280 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας piίεσης, θερµοκρασίας,
υψόµετρου και υγρασίας. Ο αισθητήρας αυτός, είναι εξαιρετικά ακριβής, αρκετά
οικονοµικός και µpiορεί να λειτουργήσει µε είτε µε SPI piρωτόκολο (Standar
peripheral Interface Protocol) είτε µε χρήση του piρωτοκόλου I2C (inter-
intergrated protocol). O αισθητήρας διατίθεται αpiό την Adafruit και είναι
ιδανικός καθώς µpiορούµε να piάρουµε µετρήσεις piίεσης, θερµοκρασίας και
υγρασίας ταυτόχρονα, χρησιµοpiοιώντας έναν µόνο αισθητήρα.
΄Οpiως αναφέρθηκε και piροηγουµένως, η ακρίβεια των µετρήσεων του συγ-
κεκριµένου αισθητήρα είναι piολύ µεγάλη. Γνωρίζουµε αpiό τον κατασκευαστή,
ότι η ακρίβεια µέτρησης υγρασίας είναι ±3 % , η ακρίβεια µέτρησης piίεσης είναι
± 1hPa και η ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας είναι ±1 Celsius.
Παρακάτω δίνεται το Pin mapping για τον BME280.
1 2 3 4 5 6 7
Vin 3V0 GND SCK SD0 SD1 CS
Παρακάτω δίνονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του BME280.
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Figure 2.7: Γενικές Ηλεκτρικές Προδιαγραφές Αισθητήρα
Figure 2.8: Προδιαγραφές Παραµέτρων Υγρασίας
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Figure 2.9: Προδιαγραφές Παραµέτρων Πίεσης
Figure 2.10: Προδιαγραφές Παραµέτρων Θερµοκρασίας
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2.2.2 Μετρήσεις
Στο σηµείο αυτό θα piαρουσιαστούν οι µετρήσεις piου έγιναν για το καθορισµό
της ακρίβειας των µετρήσεων των αισθητήρων αυτών. Αρχικά να σηµειωθεί
ότι η ακρίβεια των µετρήσεων είναι:
 Θερµοκρασία: ± 0.5 C
 Πίεση: ± 1mbar
 Υγρασία: ± 3 %
Οι αισθητήρες αφέθηκαν για 11 ηµέρες στο εργαστήριο µε αpiοθήκευση
τιµών κάθε χρονική στιγµή. Τα διαγράµµατα piου λήφθηκαν είναι τα piαρακάτω
2.11 2.12 2.13:
Figure 2.11: Διαγράµµατα Πίεσης
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Figure 2.12: Διαγράµµατα θερµοκρασίας
Figure 2.13: Διαγράµµατα Υγρασίας
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2.3 Αισθητήρας BMP085
Figure 2.14: Ψηφιακός Αισθητήρας BMP085
2.3.1 Περιγραφή
Ο BMP085 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας µέτρησης piίεσης, θερµοκρασίας
και υψοµέτρου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ακριβή αισθηρήρα, µικρό σε
µέγεθος και µε µικρή κατανάλωση ισχύος. Εpiίσης έχει την δυνατότητα σύν-
δεσης µε I2C piρωτόκολο (Inter-Integrated Circuit protocol). Τα piαραpiάνω
στοιχεία, καθιστούν τον αισθητήρα αυτό εξαιρετικό για χρήση σε εφαρµογές
µε µικροεpiεξεργαστές, µικροελεγκτές όpiως το Arduino. Ο συγκεκριµένος
αισθητήρας piροσφέρεται αpiό αρκετές εταιρίες. Στην piερίpiτωσή µας, χρησιµοpiοι-
ήθηκε το sensor board AVR4201 της ATMEL, το οpiοίο φαίνεται piαρακάτω
στην εικόνα:
Figure 2.15: ATMEL AVR4201 µε τον Αισθητήρα BMP085
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Εpiίσης ,στον piαρακάτω piίνακα δίνονται µερικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα
αυτού:
Figure 2.16: Χαρακτηριστικά του Αισθητήρα BMP085
Τέλος να αναφερθεί ότι το I2C piρωτοκόλλο του Arduino λειτουργεί στα
5V ενώ του αισθητήρα στα 3.3V. Για τον λόγο αυτό χρησιµοpiοιήθηκε ένας
Bidirectional Level Shifter κατασκευασµένος αpiό την Adafruit (βλ εικόνα
2.17).O bidirectional level shifter είναι µία συσκευή piου µετατρέpiει τα 5V piου
στέλνει το Arduino σε 3.3V έτσι ώστε ο αισθητήρας να λειτουργεί κανονικά.
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Figure 2.17: Pin Mapping για τον BMP085
Αpiό την άλλη, τα 3.3V piου στέλνει ο αισθητήρας, µετατρέpiονται σε 5V ώστε
να µpiορεί να τα διαβάζει το Arduino.
Figure 2.18: Bidirectional Level Shifter
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2.4 I2C Πρωτόκολο (Inter-Integrated Circuit
Protocol)
Το piρωτόκολο αυτό δηµιουργήθηκε αpiό την εταιρία Phillips Semiconductor
τη δεκαετία του ’80. Χρησιµοpiοιείται συνήθως για την σύνδεση ”αργών” piερ-
ιφερειακών συσκευών µε εpiεξεργαστές ή µικροελεγκτές. Ο µικροελεγκτής
ονοµάζεται master και όλες οι piεριφερειακές συσκευές slave. Η συνδεσµολογία
είναι αρκετά αpiλή και αυτό καθιστά την χρήση του συγκεκριµένου piρωτοκόλου
αρκετά εύχρηστη. Πιο συγκεκριµένα η συνδεσµολογία αpiοτελείται αpiό µόνο 2
γραµµές:
 SDA (Serial Data Line)
 SCL (Serial Clock Line)
Αυτό στην piράξη σηµαίνει ότι ανεξάρτητα αpiό τον αριθµό των slaves στο
κύκλωµα, αpiαιτούνται µόνο δύο καλώδια για να εpiιτευχθεί εpiικοινωνία µε
όλους. Για την λειτουργία των slaves είναι piροφανές ότι κάθε piεριφεριακή
µονάδα θα piρέpiει να είναι συνδεδεµένη µε µία τάση λειτουργίας και µία γείωση.
Η γραµµή SCL ταλαντώνεται µεταξύ της κατάστασης 0 και 1 µε µία συχνότητα
η οpiοία piοικίλλει αpiό τα 10 kbit/sec έως και 3.4 Mbit/sec. Ωστόσο, η piιο συν-
ηθισµένη συχνότητα είναι 100 kbit/sec. Για κάθε στιγµή piου η SCL βρίσκεται
στην κατάσταση 1, η SDA αντιστοιχεί στο bit piου διαβάζει ή στέλνει ο master.
Κάθε ένας αpiό τους slaves έχει µία διεύθυνση (Address) η οpiοία µpiορεί να
είναι είτε 7 bit είτε 10 bit και εξαρτάται αpiό τη συσκευή. Για την piερεταίρω
εξήγηση της εpiικοινωνίας αυτής master-slave δίνεται η εικόνα 2.19
Figure 2.19: Αpiεικόνιση των γραµµών SDA, SCL κατά τη διάρκεια εpiικοιν-
ωνίας µε χρήση του piρωτοκόλου I2C (7 bit)
Στην αρχή και οι δύο γραµµές βρίσκονται σε υυψηλή κατάσταση (high). Η
εpiικοινωνία µεταξύ των δύο γραµµών ξεκινάει µε το λεγόµενο start condi-
tion το οpiοίο, όpiως φαίνεται και στο σχήµα 2.19 είναι όταν το SDA γίνεται
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ίσο µε 0 (low) ενώ το SCL piαραµένει υψηλό (high). Με την ενέργεια αυτή, ο
master ενηµερώνει όλους τους slaves ότι ξεκινάει η εpiικοινωνία.
Στη συνέχεια ο master στέλνει την διεύθυνση του slave µε τον οpiοίο θέλει
να εpiικοινωνήσει. Μετά αpiό την λήψη του address αpiό τον master, ο slave
δέχεται 1 bit αpiό τον master το οpiοίο υpiοδεικνύει στον slave την λειτουργία
της γραµµής. Αν το bit αυτό είναι 0, τότε ο master γράφει στον slave. Αντί-
θετα αν το bit αυτό είναι 1, τότε ο master διαβάζει αpiό τον slave.
Το τελευταίο bit piου φαίνεται στην εικόνα piαίζει τον ρόλο του ”Ack” bit
(Acknowledge bit). Με αυτό το bit, ο κάθε slave δηλώνει αν έχει όντως αυτή τη
διεύθυνση ή όχι. Αυτό εpiιτυγχάνεται κατεβάζοντας την γραµµή SDA χαµηλά
ή διατηρώντας τη γραµµή σταθερή. Αν δηλαδή η γραµµή κρατηθεί σταθερή
στην κατάσταση 1 αpiό τον slave, τότε θα σταλθεί αpiό αυτόν ένα negative
acknowledge (NAK) bit , ενώ αν η γραµµή αλλάξει στην κατάσταση 0, τότε
θα σταλθεί ένα acknowledge (ACK) bit. Σε κάθε γραµµή υpiάρχει µόνο ένας
slave και συνεpiώς ο master εpiικοινωνεί µόνο µε έναν slave κάθε φορά.
΄Εpiειτα, ο master ή ο slave, ανάλογα µε την κατάσταση read/write piου έχει
δοθεί piροηγουµένως, στέλνει ή διαβάζει τα δεδοµένα. Η διαδικασία ολοκληρώνε-
ται µε ένα stop condition. Πιο συγκεκριµένα, η γραµµή SDA αφήνεται να
εpiιστρέψει στην κατάσταση high, ενώ η SCL piαραµένει στην ίδια κατάσταση.
Η διαδικασία λήψης µετρήσεων µέσω του I2C piρωτοκόλλου στον BMP085 για
piαράδειγµα, φαίνεται στο piαρακάτω λογικό piίνακα: Στην συνέχεια δίνονται οι
Figure 2.20: Λογικός Πίνακας διαδικασίας λήψης δεδοµένων αpiό τον BMP085
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χάρτες µνήµης (memory maps) για τους αισθητήρες BMP085 και BME280.
Figure 2.21: Αναλυτικός piίνακας του memomry map για τον αισθητήρα bme
280
Figure 2.22: Αναλυτικός piίνακας των registers για τον αισθητήρα bmp085
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2.5 TCA9548A 1 to 8 I2C Multiplexer Break-
out
Figure 2.23: Πολυpiλέκτης TCA9548A
Το εξάρτηµα αυτό δεν αpiοτελεί έναν αισθητήρα. Ο piολυpiλέκτης 8 καναλιών
της Adafruit, µας δίνει την δυνατότητα να έχουµε piολλούς ίδιους αισθητήρες
piου χρησιµοpiοιούν I2C piρωτόκολλο συνδεδεµένους στο ίδιο Arduino. Οι
αισθητήρες piου λειτουργούν κάτω αpiό αυτό το piρωτόκολλο, έχουν µία κα-
θορισµένη διεύθυνση (Address) αpiό τον κατασκευαστή τους. Αυτό σηµαίνει
ότι στην piραγµατικότητα το Arduino δεν θα µpiορούσε να διαβάσει τιµές αpiό
4 ίδιους αισθητήρες piου λειτουργούν κάτω αpiό αυτό το piρωτόκολλο. Θα
µpiορούσαµε δηλαδή να χρησιµοpiοιούµε µόνο έναν αισθητήρα / Arduino κάθε
φορά.
Ο piολυpiλέκτης αυτός, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να χρησιµοpiοιήσει
piαραpiάνω αpiό µία διεύθυνση. ΄Ολοι οι αισθητήρες συνδέονται µε τον piολυ-
piλέκτη και εκείνος τους piροσδίδει µία άλλη διεύθυνση. Αυτό έχει σαν τελικό
αpiοτέλεσµα, να µpiορεί ο χρήστης να χρησιµοpiοιήσει piολλούς ίδιους αισθητήρες
(όpiως για piαράδειγµα στην συγκεκριµένη εργασία για τους BME280). Ο piολυ-
piλέκτης χρησιµοpiοιεί ο ίδιος I2C piρωτόκολλο υpiό την διέυθυνση 0x70 και
µpiορεί να piροσδώσει µία διεύθυνση αpiό 0x71 έως και 0x77.
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2.6 Συγκρίσεις Τιµών Αισθητήρων BME, BMP,
DHT
Στο σηµείο αυτό θα γίνει σύγκριση των τιµών piου λήφθηκαν αpiό τους αισθητήρες
BME,BMP και DHT. Οι αισθητήρες αφέθηκαν 11 µέρες στο εργαστήριο και
οι τιµές piου λήφθηκαν ήταν για κάθε χρονική στιγµή.
Figure 2.24: Διαγράµµα Πίεσης των αισθητήρων BME και BMP
Figure 2.25: Διαγράµµα Θερµοκρασίας των αισθητήρων BME, BMP και DHT
Τελικά αpiοφασίστηκε να µην χρησιµοpiοιηθεί στην τελική εργασία ο αισθητήρας
BMP καθώς οι τιµές piου λήφθηκαν είχαν piολύ µικρή αpiόκλιση µε τον BME.
Σε συνδυασµό λοιpiόν µε την piολύpiλοκη συνδεσµολογία του BMP (χρήση mul-
tiplexer αλλά και Level Shifter), piράγµα piου θα ανέβαζε το συνολικό κόστος
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της εργασίας, κρίθηκε σκόpiιµο να µην χρησιµοpiοιηθεί ο BMP στο τελικό PCB
της εργασίας.
Figure 2.26: Διαγράµµα Πίεσης των αισθητήρων BME και DHT
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Κεφάλαιο 3
OPC Server
Στην ενότητα αυτή piαρουσιάζεται ο Arduino OPC ( Open Platform Com-
munication) Server. Θα γίνει δηλαδή αρχικά µία piεριγραφή ενός συστήµατος
piου χρησιµοpiοιεί το OPC piρωτόκολλο για εpiικοινωνία και στη συνέχεια θα
piεριγραφεί αναλυτικά ο OPC Server για Arduino καθώς και η µεθοδολογία
εγκατάστασής και χρήσης του.
3.1 Εισαγωγή
Figure 3.1: Διάγραµµα Εpiικοινωνίας µε χρήση του piρωτοκόλλου OPC
To OPC(Open Platform Communications) piρωτόκολλο piρόκειται για µία
σειρά piροδιαγραφών piου εpiιτρέpiουν την εpiικοινωνία µεταξύ λογισµικού(όpiως
για piαράδειγµα το piεριβάλλον των Windows) και εξωτερικών συσκευών. Η
εpiικοινωνία piραγµατοpiοιείται σε ζεύγη διακοµιστή (Server) και piελάτη
(Client). Οι piαραpiάνω piροδιαγραφές δηµιουργήθηκαν για piρώτη φορά το
1996 µε την ονοµασία OLE (Object Linking and Embedding). Το OLE εί-
ναι ένα piρωτόκολλο piου δηµιουργήθηκε αpiό την Microsoft για τη σύνδεση
και ενσωµάτωση αρχείων και αντικειµένων και αυτός είναι και ο λόγος piου
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χρησιµοpiοιείται κυρίως αpiό piρογράµµατα Windows. Το OLE είχε σκοpiό την
αλληλεpiίδραση µε το λογισµικό SCADA (Supervisory Logic Controller)µε
ένα PLC (Programmable Logic Controller), ενός δηλαδή µικρουpiολογιστή
piου ελέγχει µία συσκευή. Πλέον το piρωτόκολλο εpiικοινωνίας έχει εξελιχ-
θεί τόσο, έτσι ώστε να χρησιµοpiοιείται ευρέως αpiό συσκευές στον χώρο του
αυτοµάτου ελέγχου. Η piιο γνωστή µορφή του OPC είναι το OPC Data
Access (OPC DA), το οpiοίο χρησιµοpiοιείται για να διαβάζει και να γράφει
δεδοµένα σε piραγµατικό χρόνο.
Το OPC είχε σχεδιασθεί για να piαρέχει µία ”γέφυρα” (bridge) σε εφαρµογές
και hardware piου είχαν λογισµικό Windows. Ο OPC Server για µία εξωτερική
συσκευή piροσφέρει σε έναν ή και piερισσότερους servers χρησιµοpiοιώντας έναν
ή και piερισσότερους clients piρόσβαση στα δεδοµένα της συσκευής αυτής. ΄Ενας
client έχει την δυανατότητα να είναι ένα οpiοιοδήpiοτε piρόγραµµα, το οpiοίο θέλει
να εpiικοινωνήσει µε µία συσκευή. Ο ρόλος του διακοµιστή είναι να µετατρέpiει
το αίτηµα αυτό του piελάτη σε µία µορφή, την οpiοία η εξωτερική συσκευή
µpiορεί να κατανοήσει. Με τον τρόpiο αυτό, καθίσταται δυνατή η εpiικοινωνία
του piελάτη και της συσκευής,µε τον piελάτη να στέλνει εντολές µέσω του δι-
ακοµιστή ή µε τον διακοµιστή να διαβάζει δεδοµένα αpiό τη συσκευή.
Το µεγαλύτερο piλεονέκτηµα piου έχει το OPC piρωτόκολλο είναι η δυνατότητα
piου δίνεται στον χρήστη να φτιάξει µε piολύ αpiλό τρόpiο έναν διακοµιστή
(Server) ή έναν piελάτη(Client) έχοντας στην διάθεσή του µόνο τα αpiαραίτητα
στοιχεία για την σύνδεση διακοµιστή και piελάτη. Οι piροδιαγραφές είναι κοινές
για όλους τους piελάτες και τους διακοµιστές. Αυτό εpiιτρέpiει σε οpiοιοδήpiοτε
piελάτη να συνδεθεί µε οpiοιοδήpiοτε διακοµιστή. Το κόστος για τους κατασκευ-
αστές συσκευών διατηρείται χαµηλό, καθώς αpiαιτείται µόνο ένας διακοµιστής
και έτσι η συσκευή µpiορεί να εpiικοινωνήσει µε οpiοιοδήpiοτε λογισµικό piου
piαρέχει σύνδεση µε OPC. Οι piροµηθευτές λογισµικού συµpiεριλαµβάνουν έναν
piελάτη στο piρόγραµµα τους, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνδεθεί µε
οpiοιαδήpiοτε συσκευή διαθέτει OPC διακοµιστή.
3.2 Arduino OPC Server
Για το Arduino, υpiάρχει ένας διακοµιστής, ο οpiοίος δηµιουργήθηκε αpiό τον
Ildefonso Martinez Marchena και διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο στην
ιστιοσελίδα: http://www.st4makers.com/. Ο διακοµιστής αυτός είναι piλήρως
συγχρονισµένος µε τις piροδιαγραφές OPC και µpiορεί να συνδεθεί µε οpiοιοδήpiοτε
piρόγραµµα SCADA δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να χρησιµοpiοιεί το
Arduino µε µία piληθώρα piρογραµµάτων αυτόµατου ελέγχου.
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Figure 3.2: Arduino OPC Server
Μερικά χαρακτηριστικά του OPC Server αυτόυ είναι:
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης µε piολλές piλακέτες Arduino (YUN
, UNO MEGA, Arduino Shields)
 Ταυτόχρονη χρήση σειριακής , Ethernet και Wifi εpiικοινωνίας
 Μεγάλη ταχύτητα και ισχύ
 Ο διακοµιστής είναι συµβατός µε JSON(Javascript Object Notation)
όταν γίνεται χρήση του Arduino YUN. Μpiορεί να χρησιµοpiοιηθεί οpiοιοδή-
piοτε piρόγραµµα για λήψη δεδοµένων και piεριήγησης στο διαδίκτυο.
O OPC Server για Arduino piρόκειται για έναν εύκολο και δωρεάν τρόpiο για
χρήση του OPC server piου εpiιτρέpiει στο χρήστη να συνδέσει το Arduino µε
οpiοιαδήpiοτε OPC SCADA συµβατή εξωτερική συσκευή. Ο χρήστης µpiορεί
να στέλνει και να ανακτά δεδοµένα αpiό και piρος SCADA HMI λογισµικό για
να φτιάξει δωρεάν τεχνολογικές εφαρµογές. Για την χρήση του OPC Server
για Arduino, ο χρήστης piρέpiει αpiλώς να κατεβάσει και να piροσθέσει στα
Arduino Sketches την βιβλιοθήκη OPC.h η οpiοία υpiάρχει διαθέσιµη δωρεάν
στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόpiο ο χρήστης µpiορεί να piροσθέσει αντικείµενα
στον OPC Server και αυτό του δίνει την δυνατότητα να διαβάζει και να στέλνει
δεδοµένα µεταξύ του Arduino και του piρογράµµατος SCADA(εδώ WinCC
OA).
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3.3 Εγκατάσταση και Χρήση Arduino OPC
Server
Στην εργασία αυτή ξ χρήση του Arduino OPC Server είναι αpiαραίτητη, καθώς
χωρίς αυτό η εpiικοινωνία Arduino και SCADA (εδώ το WinCC OA) θα ήταν
αδύνατη.
Αρχικά, έγινε λήψη ενός zip αρχείου αpiό την ιστοσελίδα piου αναφέρθηκε
piροηγουµένως. Είναι σηµαντικό ο χρήστης να κατεβάσει την piιο ενηµερωµένη
έκδοση για την αpiοφυγή τυχόν piροβληµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η έκδοση του
Arduino OPC Server για την εργασία αυτή είναι η έκδοση 1.6. Μετά την λήψη
του αρχείου, ο χρήστης piρέpiεί να κάνει εξαγωγή των συµpiιεσµένων αρχείων
σε έναν φάκελο. Ο φάκελος αυτός piεριέχει διάφορα αρχεία. Μεταξύ αυτών και
ένας φάκελος piου piεριέχει τις βιβλιοθήκες piου αpiαιτούνται αpiό το Arduino
IDE. Ο χρήστης piρέpiει να µεταφέρει τον φάκελο µε τις βιβλιοθήκες στον
φάκελο libraries του Arduino.Τα άλλα αρχεία στον φάκελο είναι τα piαρακάτω:
 ArduinoOPCServer (executable)
 changelog
 readme
Figure 3.3: Φάκελος Arduino OPC Server
Κάνοντας δεξί κλικ στο ArduinoOPCServer.exe και κάνοντας κλικ στην
εpiιλογή ”Run as Administrator” γίνεται η εκκίνηση του server όpiως φαίνεται
3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ARDUINO OPC SERVER 45
και piαρακάτω στην εικόνα 3.4. Κατά την εκκίνηση δηµιουργούνται δύο νέα αρ-
χεία: ”register.bat” και ”unregister.bat”. Ο χρήστης αpiαιτείται να εφαρµόσει
τις αpiαραίτητες ρυθµίσεις στον server για την εpiικοινωνία µε το Arduino.
Figure 3.4: Εκκίνηση Arduino OPC Server
Κάνοντας διpiλό κλικ στο εικονίδιο του server κάτω δεξιά στην οθόνη
αναδύεται ένα νέο piαράθυρο το οpiοίο αpiοτελεί κεντρικό piαράθυρο του server.
Figure 3.5: Arduino OPC Server
Στη συνέχεια ο χρήστης κάνει κλικ στο configuration tab στην συνέχεια
ο χρήστης κάνει κλικ στην εpiιλογή ”Arduino Yun”. Εκεί δηµιουργείται
το ArduinoYun0 και στη συνέχεια εισάγεται η IP Address του Arduino. H
IP Address piου δηλώνεται θα piρέpiει να είναι ίδια µε αυτή στο Arduino IDE
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Figure 3.6: Configuration Tab, Arduino OPC Server
αpiό το οpiοίο φορτώνεται το εpiιλεγµένο sketch. Στη συνέχεια ο χρήστης
κάνει κλικ στο κουµpiί ”Save Configuration”. ΄Εpiειται στον φάκελο piου εί-
ναι όλα τα αρχεία για τον server, ο χρήστης κάνει δεξί κλικ στο αρχείο regis-
ter.bat και piατάει την εpiιλογή ”Run as Administrator”. Με αυτή την εpiιλογή
ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης του server. Αναφέρεται ότι το Ar-
duino YUN λαµβάνει την IP Address του δικτύου στο οpiοίο είναι συνδεδεµένο.
΄Ετσι φορτώνοντας ένα sketch στο Arduino piου κάνει χρήση των βιβλιοθηκών
του Arduino OPC Server (OPC.h), το Arduino µpiορεί να εpiικοινωνεί µε τον
Server.
Κεφάλαιο 4
Πλακέτα Τυpiωµένου
Κυκλώµατος
Στο κεφάλαιο αυτό, piαρουσιάζεται η σχεδίαση της piλακέτας τυpiωµένου κυκλώµ-
ατος (Personal Circuit Board) piου χρησιµοpiοιήθηκε στην εργασία αυτή. Θα
γίνει λεpiτοµερής piαρουσίαση της διαδιακασίας σχεδίασης των δύο piλακετών
piου χρησιµοpiοιήθηκαν. Οι 2 piλακέτες piου χρησιµοpiοιήθηκαν σχεδιάστηκαν
µε την βοήθεια του Eagle, ενός piρογράµµατος της CadSoft ειδικά σχεδιασµένο
για σχεδίαση και κατασκευή piλακετών τυpiωµένου κυκλώµατος (δηλαδή PCB
Design).
4.1 Eagle Cadsoft
4.1.1 Εισαγωγή
To EAGLE (Easy Applicable Graphical Layout Editor) είναι ένα ισχυρό λο-
γισµικό για σχεδίαση piλακετών τυpiωµένου κυκλώµατος το οpiοίο αpiευθύνεται
εpiαγγελµατίες µηχανικούς αλλά και σε µαθητές καθώς είναι piολύ εύκολο στη
χρήση του, αλλά ταυτόχρονα piολύ εξελιγµένο δίνοντας την δυνατότητα στο
χρήστη για piολύpiλοκους σχεδιασµούς.
Η αpiλότητα του λογισµικού αυτού, κάνει το λογισµικό αυτό piολύ εύχρηστο
ακόµα και σε κόσµο νέο στο χώρο της σχεδίασης piλακετών τυpiωµένου κυκλώ-
µατος. Η ελευθερία των σχεδιαστικών µέσων piου piαρέχει το EAGLE όpiως
οι εκτενής και ελεύθερες για χρήση βιβλιοθήκες µε εξαρτήµατα ηλεκτρον-
ικών , ευκολύνουν ακόµα piερισσότερο την άµεση εκµάθηση και χρήση του
συκγκεκριµένου λογισµικού.
Το λογισµικό είναι εύκολο στην εκµάθηση και στη χρήση του, καθώς piαρέχει
στο χρήστη τρία ”piακέτα εργασιών” µε αpiαράλλακτη διεpiαφή χρήστη (User
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Interface). Εpiίσης υpiάρχουν εκατοντάδες βίντεο στο διαδίκτυο, µέσα αpiό τα
οpiοία µpiορεί κανείς να µάθει piολύ άµεσα την χρήση του λογισµικού (tutori-
als). Τέλος το EAGLE piαρέχει δωρεάν το εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού
για όλους τους χρήστες. Το EAGLE είναι συµβατό µε όλα τα λειτουργικά
συστήµατα (Windows, Linux, Mac) και είναι διαθέσιµο για 32 και 64 bit εκδό-
σεις. Εpiίσης piεριέχει διάφορες εpiεκτάσεις του λογισµικού για piιο piολύpiλο-
κους σχεδιασµούς καθώς και χιλιάδες βιβλιοθήκες έτοιµες για χρήση. ΄Οpiως
θα δούµε και piαρακάτω piιο αναλυτικά, ότι τα τρία piακέτα εργασιών piου piροσ-
φέρει το EAGLE είναι τα εξής:
 Schematic Editor
 Layout Editor
 Autorouter
Αρχικά όµως piρέpiει ο χρήστης να δηµιουργήσει µία νέα εργασία (project) κατά
την εκκίνηση του EAGLE. Η αρχική σελίδα piου θα εµφανιστεί στον χρήστη
είναι η εξής:
Figure 4.1: Αρχική σελίδα EAGLE
4.1.2 Schematic Editor
Εpiιλέγοντας το project piου έχει δηµιουργήσει ο χρήστης,κάνει κλικ στην εpiι-
λογή ”New” και στην συνέχεια κλικ στην εpiιλογή ”Schematic” .
Εδώ ο χρήστης µpiορεί να δηµιουργήσει το schematic του κυκλώµατος.
Μpiορεί δηλαδή να τοpiοθετήσει αpiό τις βιβλιοθήκες piου διατίθονται τα διάφορα
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ηλεκτρονικά εξαρτήµατα piου θέλει να χρησιµοpiοιήσει και να κάνει τις αντίσ-
τοιχες συνδέσεις µεταξύ τους. Το piαράθυρο piου αναδύεται στον χρήστη είναι
το User Interface του schematic editor και είναι το piαρακάτω:
Figure 4.2: Schematic Editor στο EAGLE
Στην piραγµατικότητα ο Schematic Editor εpiιτρέpiει στον χρήση να δηµιουρ-
γήσει µία piαρουσίαση του κυκλώµατος piου θέλει να σχεδιάσει , εύκολη στην
ανάγνωση. Ο στόχος του schematic είναι να piαρέχει έγγραφα για το σχέδιο,
εpiιτρέpiοντας έτσι την δυνατότητα σε οpiοιονδήpiοτε να καταλάβει το σκοpiό του
σχεδίου. Τo EAGLE piαρέχεται στο χρήστη µε χιλιάδες εξαρτήµατα για την
αpiλοpiοίηση του κάθε σχεδίου. Εpiίσης το EAGLE piαρέχει την δυνατότητα
ERC (Electrical Rule Check: Ηλεκτρικός έλεγχος σχεδίου). ΄Αλλα χαρακ-
τηριστικά του schematic είναι:
 Μέχρι και 999 φύλλα σε κάθε Schematic
 Προβολή εικόνων για κάθε φύλλο
 Αpiευθείας σύνδεση µεταξύ Schematic και Board.
 Aυτόµατη piαραγωγή του board
 Electrical Rule Check
Ο βασικός τρόpiος µε τον οpiοίο µpiορεί κανείς να σχεδιάσει το schmatic
ξεκινά µε την τοpiοθέτηση των εξαρτηµάτων στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια
χρησιµοpiοιώντας το κουµpiί ”Nets” ’η ”Buses” µpiορεί ο χρήστης να κάνει τις
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αpiαραίτητες συνδέσεις µεταξύ των εξαρτηµάτων. Τέλος ο χρήστης µpiορεί να
µετακινεί και να εpiεξεργάζεται κάθε εξάρτηµα στο φύλλο εργασίας.
Πιο συγκεκριµένα ένα piαράδειγµα ενός Schematic είναι το piαρακάτω:
Figure 4.3: Παράδειγµα Schematic Editor
4.1.3 Layout Editor
Για την δηµιουργία του layout editor µpiορεί ο χρήστης να την εκκινήσει µε δύο
διαδικασίες. Είτε εpiιλέγοντας το project piου έχει δηµιουργήσει ο χρήστης,κάνει
κλικ στην εpiιλογή ”New” και στην συνέχεια κλικ στην εpiιλογή ”Board”, είτε
όpiως φαίνεται και piαρακάτω στην εικόνα, κάνει κλικ στο κουµpiί του φύλλου
εργασίας του schematic ”Generate/Switch to Board”.
Figure 4.4: Μεταφορά στο Layout Editor
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O Layout Editor είναι piρακτικά η διαδικασία µέσα αpiό την οpiοία piαράγεται
το τελικό PCB Design. Η piλακέτα piου piαράγεται σε αυτό το φύλλο εργασίας,
αντιpiροσωpiεύει το piραγµατικό PCB piου θα κατασκευαστεί. Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να εντοpiίζει τα εξαρτήµατα piου είχε ήδη στο schematic, αφού το
EAGLE εpiιτρέpiει το forward/back annotation, µία διαδικασία piου εpiιτρέpiει
την άµεση (Online) εpiικοινωνία µεταξύ schematic και layout editor. Το φύλλο
εργασίας του layout editor φαίνεται στην εικόνα 4.5
Figure 4.5: Layout Editor
Οι δυνατότητες piου έχει ο χρήστης για την εpiεξεργασία της piλακέτας και
των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων είναι αρκετές. Μερικές αpiό αυτές είναι:
 Δυνατότητα εpiιλογής διαστάσεων piλακέτας
 Υpiοστήριξη Blind και Buried vias
 Περιστροφή εξαρτηµάτων (ακόµα και 0,1 µοίρες)
 Κλείδωµα εξαρτηµάτων για να µην µpiορούν να µετακινηθούν
 Τοpiοθέτηση κειµένου µε οpiοιοδήpiοτε piροσανατολισµό
 Οι τροχιές των γραµµών µpiορούν να είναι ακόµα και καµpiύλες.
 Design Rule Check, δηλαδή έλεγχος για τυχόν piροβλήµατα piου µpiορούν
να piαρουσιάζονται στην piλακέτα.
 Παραγωγή δεδοµένων piου αpiαιτούνται για την κατασκευή της σχεδι-
αζόµενης piλακέτας (drills, µέγέθη γραµµών κα) µέσω του CAM Pro-
cessor.
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Πιο συγκεκριµένα ένα piαράδειγµα ενός Board είναι το piαρακάτω:
Figure 4.6: Παράδειγµα Layout Editor
4.1.4 Autorouter
Η λειτουργία αυτή piου piαρέχει το EAGLE είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για
την τοpiοθέτηση ιχνών χαλκού (copper traces) µεταξύ των εξαρτηµάτων. Ο
autorouter µpiορεί να καθοδηγηθεί µεταβάλλοντας τους piαράγοντες κόστους
έτσι ώστε η piορεία piου έχουν τα ίχνη χαλκού (δηλαδή οι γραµµές εpiικοινωνίας
του pcb) να είναι χρήσιµα και λειτουργικά. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να εpiιέξει εκείνος piοιο αpiό τα piροτεινόµενα routes του έχει δηµιουργήσει η
λειτουργία αυτή, κρίνοντας εκείνος piοιο είναι το piιο αpiοδοτικό και οικονοµικό.
Oρισµένα χαρακτηριστικά του Autorouter είναι:
 Routing Grid (piλέγµα οδήγησης) στα 0,02mm
 Αλγόριθµος RipupAndRetry, piου δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να
σβήσει το piροηγούµενο σχεδιασµένο route και να δηµιουργήσει ένα νέο
 Χρήση των σχεδιαστικών κανόνων piου χρησιµοpiοιήθηκαν στο Layout
Editor
 Δυνατότητα εpiιλογής όχι µόνο Auto αλλά και Manual Route
 Δυνατότητα κατασκευής έως και piλακέτα 16 στρωµάτων µε ίχνη χαλκού
(16 layered board).
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Στο Layout Editor οι συνδέσεις piου έχουν piροέλθει αpiό το Schematic
εµφανίζονται µε air-wires. Εκεί λοιpiόν έγκειται η ανάγκη για χρήση του Au-
torouter. Η λειτουργία αυτή piραγµατοpiοιεί το ”τύpiωµα” των ενώσεων µεταξύ
των εξαρτηµάτων piάνω στην piλακέτα piου σχεδιάζει ο χρήστης.
Figure 4.7: Παράθυρο Autorouter
4.2 Boards στην Εργασία
Στο σηµείο αυτό θα piαρουσιαστούν η piλακέτα piάνω στην οpiοία βρίσκονται οι
αισθητήρες(4 piλακέτες αυτού του είδους) και το κεντρικό PCΒ piου piεριέχει
το Arduino και piάνω στο οpiοίο γίνεται η σύνδεση µε τους αιθητήρες.
4.2.1 BME και DHT Board
Στο σηµείο αυτό, θα δούµε αναλυτικά την διαδικασία µέσα αpiό την οpiοία
δηµιουργήθηκε η piλακέτα piου piεριέχει τους αισθητήρες. Σκοpiός της συγ-
κεκριµένης piλακέτας είναι να στέλνει τα δεδοµένα piου διαβάζονται αpiό τους
αισθητήρες BMP και DHT στο Arduino. Για την εpiικοινωνία της piλακέτας
αυτής µε το Arduino χρησιµοpiοιείται RJ45 connector (Ethernet καλώδιο).
Κάθε Πλακέτα δηλαδή, έχει:
 1 σειρά 7 female pins για τον BME
 1 σειρά 5 female pins για τον DHT
 1 θύρα RJ45 (GLX-S-88M) για την εpiικοινωνία κάθε piλακέτας µε το
Arduino
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Παρακάτω δίνεται το Schematic για το Board 4.8:
.
Figure 4.8: Schematic του BME-DHT Board
Kαι το Layout του Board 4.9:
Figure 4.9: Layout του BME-DHT Board µετά την χρήση του Autorouter
Καθένα αpiό αυτές τις piλακέτες, piεριέχει δηλαδή 2 αισθητήρες. ΄Οpiως
έχει αναφερθεί και piροηγουµένως, ο BME piαρέχει piληροφορίες για piίεση,
θερµοκρασία και υγρασία χρησιµοpiοιώντας µόνο ένα καλώδιο σύνδεσης για
τάση λειτουργίας, ένα για γείωση και δύο καλώδια σύνδεσης (λόγω I2C piρω-
τοκόλλου).Ο DHT piαρέχει piληροφορίες για υγρασία και θερµοκρασία χρησιµο-
piοιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης για τάση λειτουργίας, ένα για γείωση και ένα
για αpiοστολή δεδοµένων.
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Η αντιστοιχία των καλωδίων αυτών στις υpiοδοχές της θύρας του RJ45
είναι :
 1: VCC
 2: Data DHT
 3: SD0 (BME Data)
 4: SCK (BME Clock)
 5: -
 6: -
 7: -
 8: GND (Ground)
Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του συνολικού piροϊόντος, κρίθηκε
κατάλληλο εκτός αpiό την κατασκευή ενός PCB piου να χρησιµοpiοιεί I2C
piρωτόκολλο, να κατασκευαστεί και µία αντίστοιχη σειρά αpiό PCB, τα οpiοία
θα συνδέονται µε το κεντρικό PCB piου θα piεριέχει το Arduino, τα οpiοία θα
συνδέονται µε SPI σύνδεση στα ψηφιακά (digital) Pins του Arduino. Στην
piερίpiτωση αυτή, η αντιστοιχία των καλωδίων στις υpiοδοχές της θύρας RJ45
είναι:
 1: VCC
 2: Data DHT
 3: SCK
 4: SD0
 5: SDI
 6: CS
 7: -
 8: GND (Ground)
Παρακάτω δίνονται το schematic και το board layout για την piροαναφερθείσα
piλακέτα.
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Figure 4.10: Schematic
Figure 4.11: Layout του BME-DHT Digital Board µετά την χρήση του Au-
torouter
4.2.2 Main Arduino YUN/Mega Board
Στο σηµείο αυτό, θα δούµε αναλυτικά την διαδικασία µέσα αpiό την οpiοία
δηµιουργήθηκε η piλακέτα piου piεριέχει το Arduino και τις θύρες σύνδεσης
µε τα υpiόλοιpiα boards. Σκοpiός της συγκεκριµένης piλακέτας είναι να δέχε-
ται τα δεδοµένα αpiό κάθε piλακέτα piου piεριέχει αισθητήρες και να τα στέλνει
µε διαδικασίες piου αναφέρθηκαν piροηγουµένως στο WinCC OA για piερε-
ταίρω εpiεξεργασία.Αυτό piου κάνει την χρήση της piλακέτας δυναµική, είναι η
δυνατότητα piου δίνει στο χρήστη να εpiιλέγει piοιο Arduino θέλει εκείνος να
χρησιµοpiοιήσει κάθε φορά. Ο χρήστης µpiορεί να εpiιλέξει ανάµεσα στο Ar-
duino YUN και στο MEGA. Με χρήση του YUN ο χρήστης µpiορεί να στέλνει
δεδοµένα χρησιµοpiοιώντας wifi ενώ µε χρήση του MEGA τα δεδοµένα στέλ-
νονται µέσω UTP καλωδίου. ΄Οpiως και piριν για να έχουµε σίγουρη εpiιτυχία
στην εργασία, φτιάχτηκαν 2 piλακέτες. Η µία χρησιµοpiοιούσε I2C piρωτόκολλο
για όλες τις συνδέσεις των BME αισθητήρων. Η piλακέτα αυτή piεριέχει:
 2 σειρές male pins για την σύνδεση της piλακέτας µε το Arduino.
 5 θύρες RJ45 καλωδίων
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 2 σειρές 12 female pins για τον multiplexer
 2 σειρές 18 male pins για σύνδεση µε Arduino Mega
 1 σειρά 3 male pins για σύνδεση του I2C piρωτοκόλλου µε το Arduino
Mega
Παρακάτω δίνεται το Schematic του Board 4.12 και το layout του Arduino
main board 4.13
Figure 4.12: Schematic του Arduino main Board
Figure 4.13: Layout του Arduino Main Board µετά την χρήση του Autorouter
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Κάθε θύρα RJ45 της piλακέτας piου χρησιµοpiοιεί τον TCA Multiplexer
στέλνει τα δεδοµένα είτε στο Arduino µέσω του multiplexer (ΒΜΕ) είτε αpiευ-
θείας στο Arduino (DHT).Κάθε RJ45 θύρα έχει τις αντίστοιχες συνδέσεις µε
τις θύρες του multiplexer και του Arduino.
Για τους DHT τα δεδοµένα στέλνονται στο Arduino YUN ως εξής:
 RJ45 up left: DHT1 στο digital pin 7
 RJ45 up right: DHT2 στο digital pin 6
 RJ45 down left: DHT3 στο digital pin 5
 RJ45 down right: DHT4 στο digital pin 4
Για τους DHT τα δεδοµένα στέλνονται στο Arduino Mega ως εξής:
 RJ45 up left: DHT1 στο digital pin 22
 RJ45 up right: DHT2 στο digital pin 23
 RJ45 down left: DHT3 στο digital pin 24
 RJ45 down right: DHT4 στο digital pin 25
Αντίστοιχα δίνονται οι συνδέσεις των ΒΜΕ µε τον Multiplexer piου στέλνει
τα δεδοµένα στις θύρες SDA και SCL του Arduino (΄Οµοια για YUN και
MEGA).
 RJ45 up left: BME SCK και SD0 στα pins SC7, SD7
 RJ45 up right: BME SCK και SD0 στα pins SC5, SD5
 RJ45 down left: BME SCK και SD0 στα pins SC3, SD3
 RJ45 down right: BME SCK και SD0 στα pins SC1, SD1
Στην αντίστοιχη άλλη piλακέτα piου δηµιουργήθηκε, όλες οι συνδέσεις των
BME είναι ψηφιακές. Οι DHT συνδέονται µε αναλογικό τρόpiο στα Analog pins
του Arduino YUN ενώ στο MEGA συνέδονται µε τα ψηφιακά Pins. Εpiίσης
στην piλακέτα αυτή τοpiοθετήθηκε στο κέντρο µία LCD οθόνη η οpiοία µpiορεί
να συνδεθεί µε το αντίστοιχο Arduino µέσω I2C και να piαρουσιάζει διάφορες
τιµές piου piαίρνουν οι αισθητήρες κατά τη λειτουργία τους.
Για τους DHT τα δεδοµένα στέλνονται στο Arduino YUN ως εξής:
 RJ45 up left: DHT1 στο analog pin Α0
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Figure 4.14: Schematic του Arduino Main Board (Digital)
Figure 4.15: Layout του Arduino Main Board(Digital) µετά την χρήση του
Autorouter
 RJ45 up right: DHT2 στο analog pin Α1
 RJ45 down left: DHT3 στο analog pin Α2
 RJ45 down right: DHT4 στο analog pin Α3
Για τους DHT τα δεδοµένα στέλνονται στο Arduino MEGA ως εξής:
 RJ45 up left: DHT1 στο digital pin 35
 RJ45 up right: DHT2 στο digital pin 36
 RJ45 down left: DHT3 στο digital pin 37
 RJ45 down right: DHT4 στο digital pin 38
Για τους BME τα δεδοµένα στέλνονται στο Arduino YUN ώς εξής:
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 RJ45 up left: BME1 στα digital pins 13,12,11,10
 RJ45 up right: BME2 στα digital pins 9,8,7,6
 RJ45 down left: BME3 στα digital pins 5,4,3,2
 RJ45 down right: BME4 µε χρήση I2C piρωτοκόλλου
Για τους BME τα δεδοµένα στέλνονται στο Arduino MEGA ώς εξής:
 RJ45 up left: BME1 στα digital pins 23,24,25,26
 RJ45 up right: BME2 στα digital pins 27,28,29,30
 RJ45 down left: BME3 στα digital pins 31,32,33,34
 RJ45 down right: BME4 µε χρήση I2C piρωτοκόλλου
΄Ολα τα piαραpiάνω ήρθαν σε σύνδεση µεταξύ τους µε χρήση καλωδίων UTP.
Με αυτό τον τρόpiο, piραγµατοpiοιήθηκε εpiικοινωνία µεταξύ του main board
και των τεσσάρων PCB µε τους αισθητήρες.
Κεφάλαιο 5
Ανάpiτυξη Συστήµατος µε
WinCC OA
Στο κεφάλαιο αυτό, piαρουσιάζεται το WinCC OA, ένα piρόγραµµα piου χρησιµο-
piοιείται για την κατασκευή συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου. Γίνεται αναφορά
στο SLOw Control SYstem (SLOCSY) και στις νέες λειτουργίες piου piροστέ-
θηκαν κατά την εργασία αυτή. Τέλος piεριγράφεται µε αναλυτικό τρόpiο η δια-
δικασία σύνδεσης του Arduino µε το WinCC OA και το Slow Control System.
5.1 WinCC OA
5.1.1 Εισαγωγή
Το WinCC OA ανήκει στην κατηγορία των piρογραµµάτων SCADA (Super-
vising Control and Data Acquisition) τα οpiοία είναι συστήµατα βιοµηχανικού
αυτόµατου ελέγχου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτών των piρογραµµάτων
είναι ότι αpiοτελούνται αpiό έναν κεντρικό σταθµό εργασίας (Master Station) και
piολλούς εpiιµέρους τοpiικούς σταθµούς οι οpiοίοι ελέγχουν εpiιµέρους στοιχεία
και µονάδες µίας εγκατάστασης. To Master Station εpiικοινωνεί και ελέγχει τις
τοpiικές αυτές µονάδες και συλλέγει δεδοµένα. Τα δεδοµένα αυτά µpiορούν µε
τη σειρά τους να σταλούν σε άλλους σταθµούς µέσα σε ένα τοpiικό δίκτυο LAN
(Local Area Network) ή σε σηµεία εκτός δικτύου µέσω κάpiοιου συστήµατος
τηλεpiικοινωνίας.
Στον τοµέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών κρίνεται αναγκαίος ο τακτικός
έλεγχος των ανιχνευτών. Για το λόγο αυτό, γίνεται χρήση των συστηµάτων
SCADA. Παρά την piληθώρα των συστηµάτων SCADA, έχει εpiικρατήσει το
WinCC OA για την κατασκευή συστηµάτων ελέγχου. Το WinCC OA έχει
φιλικό piρος το χρήστη piεριβάλλον, η piαραµετροpiοίηση του είναι piολύ εύκολη
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διαδικασία και δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης εξωτερικών
συσκευών µε το λογισµικό OPC για συλλογή δεδοµένων και piεραιτέρω εpiεξ-
εργασία τους. Τα piαραpiάνω είναι λίγοι αpiό τους λόγους για τους οpiοίους
το WinCC OA χρησιµοpiοιείται ευρέως έναντι των υpiόλοιpiων συστηµάτων
SCADA.
5.1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά Του WinCC OA
Στη συνέχεια piαρουσιάζονται ορισµένα αpiό τα βασικά χαρακτηριστικά του
WinCC OA.
 Γραφικό Περιβάλλον (Graphics Editor (GEDI))
Στο γραφικό piεριβάλλον του WinCC OA, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
δηµιουργήσει µία σειρά αpiό piαράθυρα (panels) τα οpiοία µpiορεί να εµpiλουτίσει
µε γραφικά στοιχεία piου υpiάρχουν έτοιµα στο WinCC OA, όpiως κουµpiιά,
piλαίσια, piίνακες κλpi. Η λειτουργία του κάθε αντικειµένου piάνω στο piαράθυρο
(panel) καθώς και του piαραθύρου καθορίζεται αpiό κώδικα piου γράφει ο χρήστης.
 Κείµενα Ελέγχου(Control Scripts)
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει τα δικά του control scripts
έτσι ώστε αυτά να εκτελούνται αpiό κάpiοιο panel ή σαν ανεξάρτητη διαδικασία.
Τα scripts γράφονται σε µία γλώσσα piαρόµοιας δοµής και λογικής µε την C.
Ωστόσο, η γλώσσα αυτή piαρέχει piολύ piερισσότερες λειτουργίες και συναρτή-
σεις µε την αpiλή C. Με τον τρόpiο αυτό, ο χρήστης µpiορεί να κάνει το WinCC
OA να συµpiεριφέρεται µε συγκεκριµένο τρόpiο ανάλογα µε τις piαραµέτρους
piου εκείνος θέτει και έτσι το σύστηµα να γίνεται piιο λειτουργικό σε σχέση µε
τις αρχικές λειοτουργίες piου είχε.
 Βάση Δεδοµένω (Database)
Το WinCC OA διαθέτει µία εσωτερική βάση δεδοµένων όpiου µpiορεί να αpiο-
θηκεύει δεδοµένα piου διαβάζει αpiό τις εξωτερικές συσκευές µε τι οpiοίες εί-
ναι συνδεδεµένο. Τα δεδοµένα οµαδοpiοιούνται σε datapoints (DP) ενός ήδη
piροκαθορισµένου είδους Datapoint (Data Point Type, DPT). Το είδος των
δεδοµένων, piεριγράφει τη δοµή των δεδοµένων ενός συγκεκριµένου είδους
συσκευής. Τα datapoints piεριέχουν τις τα δεδοµένα και τις piληροφορίες για µία
συγκεκριµένη συσκευή. Κάθε τιµή ή piληροφορία µίας συγκεκριµένης συσκευής
αντιpiροσωpiεύεται αpiό ένα datapoint Element (DPE) piου piεριέχεται σε ένα
DP.
Τα piαραpiάνω θα γίνουν piιο κατανοητά µέσα αpiό ένα piαράδειγµα. ΄Εστω ότι
ο χρήστης χρησιµοpiοιεί ένα Arduino piου έχει συνδεδεµένους έναν αισθητήρα
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piίεσης και θερµοκρασίας και έναν αισθητήρα θερµοκρασίας και υγρασίας. Το
Arduino µpiορεί να αpiοτελεί ένα DataPoint Type. ΄Εστω λοιpiόν ότι έχει
δηµιουργηθεί ένα Data Point µε όνοµα Arduino0, είδους Arduino. Το dat-
apoint αυτό θα ακολουθεί τη δοµή του DPT Arduino. Αυτό σηµαίνει ότι
θα piεριέχει piληροφορίες και τιµές για τους δύο αισθητήρες piου συνδέονται
µε το Arduino. Αν ο χρήστης συνδέσει ένα άλλο Arduino µε τους ίδιους
αισθητήρες, θα piρέpiει να δηµιουργήσει ένα νέο DP ίδιου τύpiου, ενώ αν συνδέ-
σει ένα Arduino µε διαφορετικούς αισθητήρες θα piρέpiει να δηµιουργήσει ένα
νέο DataPoint Type. Τέλος κάθε αισθητήρας θα piρέpiει να έχει κάpiοια Data-
Point Elements τα οpiοία θα piεριέχουν τις τιµές piου στέλνουν οι αισθητήρες
κάθε φορά. Για piαράδειγµα ο ένας αισθητήρας θα έχει 2 DPE’s για υγρασία
και θερµοκρασία, ενώ ο άλλος αισθητήρας θα έχει 2 DPE’s για piίεση και
θερµοκρασία. Η piαρακάτω αναpiαράσταση αpiοτυpiώνει γραφικά το piαρpiάνω
piαράδειγµα:
Figure 5.1: WinCC OA Data Structure
 Σύνδεση µε Εξωτερικές Συσκευές
΄Οpiως αναφέρθηκε και piροηγουµένως, το WinCC OA δίνει τη δυαντότητα σύν-
δεσής του µε εξωτερικές συσκευές. ΄Ετσι ο χρήστης µpiορεί να ζητήσει piληρο-
φορίες αpiό τις εξωτερικές συσκευές piου χρησιµοpiοιεί, όpiως για piαράδειγµα
σε αυτή την εργασία ο χρήστης ζητά να µάθει τις τιµές των piεριβαλλοντικών
συνθηκών piου µετρούν οι αισθητήρες piου είναι συνδεδεµένοι µε το Arduino.
Στη συνέχεια ο χρήστης είναι εκείνος ο οpiοίος εpiιλέγει τον τρόpiο piου τα
δεδοµένα αυτά θα διαχειριστούν, έχοντας τη δυνατότητα να τα αpiοθηκεύσει στη
βάση δεδοµένων του WinCC OA. Εφόσον οι εξωτερικές συσκευές το εpiιτρέ-
piουν, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ακόµα και να χειρίζεται τις εξωτερικές
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συσκευές µέσω του WinCC OA. Ο τρόpiος εpiικοινωνίας piοικίλει ανάλογα µε
το piρωτόκολλο piου χρησιµοpiοιεί κάθε εξωτερική συσκευή για την εpiικοιν-
ωνία της. Στην εργασία αυτή για piαράδειγµα, το Arduino χρησιµοpiοιεί το
piρωτόκολλο OPC για την εpiικοινωνία του µε το WinCC OA. Το WinCC OA
διαθέτει δηλαδή έναν OPC Client, ο οpiοίος συνδέεται µε τον OPC Server και
έτσι το WinCC OA έχει τη δυνατότητα αλληλεpiίδρασης µε το Arduino.
5.1.3 JCOP Framework
Στις piεριpiτώσεις piου χρησιµοpiοιείται το WinCC OA είναι piολύ συνηθισµένη
και η χρήση του JCOP Framework (Joint COntrols Project Framework).
To JCOP είναι µία σειρά αpiό panels, control scripts και γενικότερα εργαλείων
για το WinCC OA τα οpiοία δηµιουργήθηκαν αpiό κοινού αpiό 4 οµάδες των
piειραµάτων του LHC (Large Hadron Colider) µε την εpiιpiλέον συνεισφορά
άλλων φυσικών και µηχανικών στο CERN. Σκοpiός της δηµιουργίας των ερ-
γαλείων αυτών είναι η piαροχή κατευθυντήριων γραµµών για να δηµιουργούνται
ανεξάρτητα piρογάµµατα τα οpiοία να µpiορούν ωστόσο όταν χρειαστεί να χρησιµο-
piοιηθούν µαζί.
Το JCOP αpiοτελεί στην piραγµατικότητα µία σειρά αpiό εργαλεία τα οpiοία
έχει στη διάθεσή του ο χρήστης και κάνουν τη σύνδεση των διαφόρων συσκευών
µε το WinCC OA εφικτή. Τα εργαλεία piου piαρέχονται αpiο το JCOP χρησιµο-
piοιούνται ως βασική δοµή για τη δηµιουργία projects.
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5.2 Οδηγίες Σύνδεσης του Arduino µε το
WinCC OA
Στο υpiοκεφάλαιο αυτό, θα γίνει αναλυτική piεριγραφή της διαδικασίας σύνδεσης
του Arduino µε το WinCC OA.
Αρχικά σε κάθε piερίpiτωση θα piρέpiει ο χρήστης να ”ανεβάσει” (upload) piρό-
γραµµα στο Arduino, τέτοιο piου να δηµιουργέι τουλάχιστον ένα αντικείµενο
(item) στον server. Κάθε αντικείµενο piου δηµιουργείται ουσιαστικά αpiοτελεί
µία µεταβλητή piου θέλει να έχει piρόσβαση στο WinCC OA. Για την µεταξύ
τους εpiικοινωνία θα piρέpiει να γίνει εγκατάσταση του server όpiως αναφέρθηκε
στην piαράγραφο 3.3. Εpiόµενο βήµα είναι να δηµιουργηθεί project στο WinCC
OA. Στο WinCC OA ο χρήστης µpiορεί να εpiιλέξει ανάµεσα αpiό δύο εpiιλογές.
Η µία είναι να piροσθέσει τα panels piου θέλει να δηµιουργήσει στο ήδη υpi-
άρχον piρόγραµµα, ενώ η δέυτερη εpiιλογή είναι να δηµιουργήσει ένα καινούργιο
project και αpiλά να χρησιµοpiοιήσει τα panels αpiό το project αυτό.
5.2.1 Δηµιουργία Καινούργιου project στο WinCC
OA
Πριν όµως δούµε τη διαδικασία µε τον οpiοία δηµιουργήθηκε αυτή η εργασία,
θα δειχθεί ο τρόpiος µε τον οpiοίο ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο δικό του
project. Αρχικά γίνεται εκκίνηση του WinCC OA καθώς και του project
administrator και στην ο χρήστης εpiιλέγει ”New Project” και στη συνέχεια
”Distributed Project”, όpiως φαίνεται και στην εικόνα 5.2.
Figure 5.2: Εpiιλογή Distributed Project κατά τη διαδικασία δηµιουργίας νέου
project στο WinCC OA
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Ο χρήστης µετά εισάγει το εpiιθυµητό όνοµα για το project, το µέρος στο
οpiοίο θα αpiοθηκευτεί και τελικά γίνεται εισαγωγή ενός System Name για το
project, όpiως για piαράδειγµα dist 1 (βλ. 5.4).
Figure 5.3: Εισαγωγή Ονόµατος κατά τη δηµιουργία νέου project στο WinCC
OA
Figure 5.4: Εισαγωγή System Name κατά τη δηµιουργία νέου project στο
WinCC OA
Πατώντας ”OK” στο τελικό piαράθυρο, δηµιουργείται το project. Εpiόµενο
βήµα είναι να συνδεθεί το project piου δηµιουργήθηκε µε τον OPC Server.
Εpiιλέγεται αpiό τον χρήστη το project piου µόλις δηµιουργήθηκε και ο χρήστης
κάνει click στην εpiιλογή ”edit config file”. Αφού εpiιλεχθεί το ”config file” στο
piαράθυρο piου αναδύεται ο χρήστης piρέpiει να piροσθέσει:
[opc 7] server = ”ArduinoOPCServer” ”ArduinoOPCServer.1”
και στη συνέχεια ο χρήστης piατά ”save”, ”exit” όpiως φαίνεται και στην
εικόνα 5.5
5.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ARDUINO ΜΕ ΤΟ WINCC OA 67
Figure 5.5: Διαδικασία δήλωσης του OPC Server στο configuration file του
project
Στη συνέχεια ο χρήστης piατάει το κουµpiί ”append new manager”. ΄Ετσι
ανοίγει ένα piαράθυρο στο οpiοίο εpiιλέγεται ”OPC DA Client” . Στο εpiόµενο
piαράθυρο στο piεδίο Options εισάγεται -num 7 και στο Start Mode εpiιλέγται
manual και ”OK”(βλ. εικόνα 5.6).
Figure 5.6: Διαδικασία δήλωσης του OPC DA Client
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο χρήστης piρέpiει να εκκινήσει τον
manager piου µόλις δηµιουργήθηκε. Στη συνέχεια ο χρήστης piρέpiει να ανοίξει
τον GEDI και τον PARA. Στη συνέχεια εpiιλέγεται η εpiιλογή ”Internal Data-
points” και στο DPT ” DriverCommon” ο χρήστης κάνοντας δεξί κλικ εpiιλέγει
”Create Datapoint”. Στο piαράθυρο piου αναδύεται ο χρήστης piληκτρολογεί
το όνοµα ” Driver7” και εpiιλέγει ”ΟΚ”. Η ίδια διαδικασία εpiαναλαµβάνεται
για το DPT ” Statistics Driver Configs”, αυτή τη φορά όµως εισάγεται σαν
όνοµα το ” Stat Configs driver7”.
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5.3 Εγκατάσταση JCOP Framework Com-
ponents
Στο υpiοκεφάλαιο αυτό θα γίνει piεριγραφή της εγκατάστασης του JCOP Frame-
work στο project αυτό. Αρχικά ο χρήστης εpiιλέγει το αρχείο fwInstaller.zip
και το εξάγει στο φάκελο του project piου έχει δηµιουργήσει. Στη συνέχει
αpiαιτείται να γίνει εξαγωγή του αρχείου framework.zip σε οpiοιοδήpiοτε σηµείο
του υpiολογιστή. ΄Εpiειτα piρέpiει να γίνει εκκίνηση του project στο WinCC OA
και να ανοιχθεί το fwInstallation panel. Για να piραγµατοpiοιηθεί η piαραpiάνω
διαδικασία, ο χρήστης piρέpiει αρχικά αφού ανοίξει το project, να ενεργοpiοιήσει
το GEDI (Graphics EDItor) και να ακολουθήσει τα εξής βήµατα όpiως φαίνεται
και στις εικόνες.
Figure 5.7: ΄Ανοιγµα fwInstallation Panel µε την εpiιλογή Module Vision
Στο piάνω αριστερά µέρος του GEDI ο χρήστης εpiιλέγει Module Vision.
Στη συνέχεια ανοίγει το piαράθυρο piου φαίνεται στην εικόνα 5.8 και αpiό εκεί
εpiιλέγεται ο φάκελος fwInstallation και ανοίγεται το fwInstallation.pnl.
΄Οταν ανοίξει το fwInstallation panel ζητά αpiό το χρήστη να εpiιλέξει
έναν φάκελο, όpiου θα αpiοθηκευτούν τα components. Αφού δηµιουργηθεί ένας
τέτοιος φάκελος (αν δεν έχει ήδη δηµιουργηθεί) piρέpiει στη συνέχεια να δηλω-
θεί ο φάκελος στον οpiοίο είχαν εξαχθεί τα piεριεχόµενα του framework.zip
αρχείου. Ο piίνακας Available components συµpiληρώνεται αpiό όλα τα compo-
nents τα οpiοία µpiορούν να εγκατασταθούν στο project. Γίνεται εpiιλογή των
εpiιθυµητών components αpiό τον χρήστη. Στο project αυτό χρειάστηκαν τα
fwAccessControl, fwCaen, fwCore, fwTrending, fwXML. Αφού γί-
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Figure 5.8: Εpiιλογή fwInstallation και άνοιγµα του fwInstallation.pnl
νουν οι εpiιλογές των components ο χρήστης κάνει κλικ στο κουµpiί ”Install”
και piατά ”OK”. Στα δύο εpiόµενα piαράθυρα εpiιλέγεται το ”Activate Driver”
και ”Restart Project”.
Figure 5.9: Παράθυρο fwInstallation Panel για την εγκατάσταση των compo-
nents
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5.4 Slow Control System
Το PVSS αpiοτελεί µία piροηγούµενη έκδοση του WinCC OA piου είχε σκοpiό
την piαρακολούθηση και συλλογή δεδοµένων αpiό τους ανιχνευτές. Στο PVSS
υpiήρχε ένα project το οpiοίο είχε αναpiτυχθεί στα piλαίσια της µεταpiτυχιακής
διpiλωµατικής εργασίας ”Micromegas Telescope for te RD51 Test Beams”. To
project αυτό µεταφέρθηκε αpiό το PVSS στο WinCC OA στα piλαίσια της
διpiλωµατικής εργασίας ”Ανάpiτυξη Συστήµατος Μέτρησης Θερµοκρασίας και
Υγρασίας βασισµένο σε Arduino και WinCC OA”. Το κύριο piαράθυρο του
συστήµατος φαίνεται piαρακάτω στην εικόνα 5.10.
Figure 5.10: Κύριο Παράθυρο Slow Control System
Στο υpiόλοιpiο κοµµάτι του υpiοκεφαλαίου αυτού, θα γίνει piαρουσίαση του
project της εργασίας αυτής στο WinCC OA, η οpiοία στηρίχτηκε στην διpiλωµατι-
κή εργασία ”Ανάpiτυξη Συστήµατος Μέτρησης Περιβαλλοντικών Συνθηκών
Βασισµένο σε Arduino και WinCC OA”.
Ανοίγοντας το main panel, ο χρήστης κάνει κλικ στην εpiιλογή ”Environ-
mental Parameters”. Εκεί εµφανίζεται το piαράθυρο της εικόνας 5.11 όpiου
ο χρήστης και εpiιλέγει ”Arduino YUN”. Στη συνέχεια ο χρήστης ανακατευ-
θύνεται στο main configuration panel για το Arduino Yun. Ο χρήστης piρέpiει
αρχικά να κάνει κλικ στο κουµpiί Configuration και εµφανίζεται το piαράθυρο
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στο οpiοίο ο χρήστης θα καθορίσει τις ρυθµίσεις για το Arduino Yun. Στα
piεδία αυτά δηλαδή θα καθορίσει τον αριθµό των PCB piου θα χρησιµοpiοιήσει,
τον αριθµό των αισθητήρων σε κάθε PCB, καθώς και τα ονόµατα των αν-
τικειµένων (items) piου θα στέλνει το Arduino έτσι ώστε το WinCC OA να
εpiικοινωνεί και να λαµβάνει δεδοµένα αpiό το Arduino.
Figure 5.11: Κεντρικό Παράθυρο Environmental Parameters
5.4.1 Configuration
Figure 5.12: Παράθυρο Configuration για το Arduino YUN
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Ας δούµε όµως λίγο piιο αναλυτικά τον τρόpiο µε τον οpiοίο γίνονται οι
ρυθµίσεις. Πρώτα αpiό όλα, ο χρήστης piρέpiει να καθορίσει τον αριθµό των
PCB και των αισθητήρων piου θα χρησιµοpiοιήσει. Συνεpiώς κάνει κλικ στην
εpiιλογή ”Configure Yun”. Εκεί εµφανίζεται ένα νέο piάνελ (βλ 5.13. Εκεί ο
χρήστης δηλώνει τον αριθµό των PCB piου θα χρησιµοpiοιήσει. Στη συνέχεια
στο panel 5.14 ο χρήστης δηλώνει το PCB για το οpiοίο θέλει να καθορίσει
τον αριθµό των αισθητήρων. Αν δηλαδή ο χρήστης έχει δηλώσει ότι θα έχει
µόνο 1 PCB, τότε θα καθορίσει τον αριθµό των αισθητήρων για το PCB1
όpiως φαίνεται στην εικόνα 5.15.
Figure 5.13: Configure Yun Panel
Figure 5.14: Configure Yun Panel(2)
Η διαδικασία δήλωσης των PCB έχει ολοκληρωθεί µε τον τρόpiο piου αναφέρ-
θηκε piαραpiάνω. Στη συνέχεια piρέpiει ο χρήστης να καθορίσει τις ρυθµίσεις για
τη σύνδεση των τιµών piου στέλνει το Arduino µε τα αντίστοιχα DPE (Dat-
aPoint Elements) του WinCC OA. Στο αρχικό λοιpiόν Configuration Panel
του Arduino YUN,ο χρήστης κάνει κλικ στην εpiιλογή ”OPC Configuration”.
Εκεί διαλέγει µε τον ίδιο τρόpiο όpiως και piριν, για piοιο PCB θα εpiιλέξει να
κάνει ρυθµίσεις.
Στη συνέχεια αναδύεται το piαράθυρο 5.17 για το PCB piου έχει εpiιλέξει
ο χρήστης. Στο panel αυτό, ο χρήστης piρέpiει να καθορίσει το όνοµα των
αντικειµένων piου θέλει να διαβάσει. Τα αντικείµενα piου θέλει να διαβάσει ο
χρήστης είναι τα αντικείµενα piου στέλνει το Arduino και piεριέχουν τις τιµές
για τις piεριβαλλοντικές συνθήκες piου µελετά ο χρήστης.
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Figure 5.15: Ορισµός αριθµού αισθητήρων για κάθε PCB
Figure 5.16: OPC Configuration Panel
O server είναι piροεpiιλεγµένος ArduinoOPCServer. Στην εpiιλογή ”Driver
Number” ο χρήστης piληκτρολογεί ”7”. Στην εpiιλογή ”Group” εpiιλέγει ”Ar-
duinoGroup”. Στο DP Element διαλέγει την τιµή για την οpiοία θέλει να
καθορίσει το όνοµά της και στην εpiιλογή ”OPC Item Name” piληκτρολογεί το
όνοµα του αντικειµένου. Ο καθορισµός του ονόµατος γίνεται µε την piαρακάτω
λογική.
Οι µεταβλητές αpiό τους BME αισθητήρες είναι της µορφής h bmei, p bmei,
t bmei και για τους DHT της µορφής humi, temi όpiου το i είναι ο αριµός
του PCB piου έχει εpiιλεχθεί κάθε φορά. Συνεpiώς αν για piαράδειγµα ο χρήστης
καθορίζει τα ονόµατα των αντικειµένων για το 1ο PCB θα έχουµε:
 h bme1: Η τιµή της υγρασίας piου στέλνει ο BME αpiό το 1o PCB
 p bme1: Η τιµή της piίεσης piου στέλνει ο BME αpiό το 1o PCB
 t bme1: Η τιµή της θερµοκρασίας piου στέλνει ο BME αpiό το 1o PCB
 hum1: Η τιµή της υγρασίας piου στέλνει ο DHT αpiό το 1o PCB
 tem1: Η τιµή της θερµοκρασίας piου στέλνει ο DHT αpiό το 1o PCB
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Figure 5.17: Configuration OPC Panel(2)
Μετά τον καθορισµό των ονοµάτων για κάθε PCB piου χρησιµοpiοιείται, ο
χρήστης κάνει κλικ στην εpiιλογή ”Confirm”.
5.4.2 Archive
Στο σηµείο αυτό θα γίνει piεριγραφή του ”Archive Panel”. Στο αρχικό main
panel ο χρήστης κάνει κλικ στην εpiιλογή ”Archive”. ΄Ετσι εµφανίζεται το
piαράθυρο στο οpiοίο ο χρήστης εpiιλέγει για piοιο PCB θέλει να καθορίσει τις
ρυθµίσεις για το Archiving και ανακατευθύνεται στο piαράθυρο 5.18 στο οpiοίο
γίνονται οι ρυθµίσεις για το archiving του αντίστοιχου PCB.
Figure 5.18: Archiving Panel
Οι ρυθµίσεις για το archiving είναι piροκαθορισµένες. Οι τιµές λαµβάνονται
ανά 5 λεpiτά ή αν αλλάξει η τιµή τους. Για τη θερµοκρασία και την υγρασία το
όριο αλλαγής τιµής είναι 1 βαθµός ενώ για την piίεση το όριο αλλαγής τιµής
είναι 50 mbar. Για τον καθορισµό όλων των µεταβλητών ο χρήστης κάνει κλικ
στην εpiιλογή ”Select all” , στη συνέχεια κλικ στο ”Configure”, µετά ”Start”
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και το archiving έχει ξεκινήσει. Αν ο χρήστης θέλει να σταµατήσει τη δι-
αδικασία µpiορεί να το κάνει αυτό piατώντας το κουµpiί ”STOP” ενώ µpiορεί
ακόµα και να διαγράψει τις ρυθµίσεις piου έχουν γίνει κάνοντας κλικ την εpiι-
λογή ”DELETE”. Τα δεδοµένα piου λαµβάνονται αpiό την διαδικασία αυτή αpiο-
θηκεύονται στην βάση δεδοµένων (database) του WinCC OA. Στο εpiόµενο
υpiοκεφάλαιο θα αναλυθεί ο τρόpiος µε τον οpiοίο ο χρήστης µpiορεί να piάρει τα
δεδοµένα (export) και να τα εpiεξεργαστεί.
5.4.3 Export
Στο σηµείο αυτό θα γίνει αναλυτική piεριγραφή του Export Panel. Στο main
panel, ο χρήστης κάνει κλικ στην εpiιλογή Export. Και εδώ όpiως και piριν
ο χρήστης εpiιλέγει το PCB για το οpiοίο θέλει να κάνει εξαγωγή των αpiο-
θηκευµένων δεδοµένων και αναδύεται το piαράθυρο 5.20.
Figure 5.19: Export Panel
Ο χρήστης κάνοντας κλικ στην εpiιλογή ”SELECT ALL” εpiιλέγει όλες
τις µεταβλητές για το PCB piου έχει εpiιλέξει. Στη συνέχεια στο ”START
TIME” εpiιλέγει την χρονική στιγµή αpiό την οpiοία θέλει να ξεκινήσει το αρχείο
εξαγωγής, και µε την εpiιλογή ”END TIME” την τελική στιγµή piου θέλει στο
export αρχείο. Στο piεδίο ”FOLDER NAME” piληκτρολογεί το όνοµα του
φακέλου µέσα στον οpiοίο θα υpiάρχουν τα δεδοµένα µε τις τιµές piου έχουν
ληφθεί για τη χρονική διάρκεια piου έχει καθορίσει ο χρήστης. Πατώντας το
κουµpiί ”EXPORT” δηµιουργείται ο ζητούµενος φάκελος.
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5.4.4 All Plots
Κάνοντας κλικ στην εpiιλογή ”All Plots” του αρχικού main panel, ο χρήστης
ανακατευθύνεται στο panel 5.9 στο οpiοίο εpiιλέγει το PCB piου θέλει να ασχο-
ληθεί και για piοιες τιµές θέλει να γίνονται διαγράµµατα.
Figure 5.20: All Plots Panel
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5.4.5 Real Time Data
Παρακάτω δίνονται διάφορα screenshots piου λήφθηκαν κατά τη διάρκεια µετρήσεων
στο test beam τον Μάϊο στο RD51 Collaboration στο CERN.
Figure 5.21: Ardenvino Project Main Panel
Figure 5.22: All Plots Panel
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Figure 5.23: Real Time Temperature Measurements
Figure 5.24: Real Time Pressure Measurements
Figure 5.25: Real Time Humidity Measurements
Κεφάλαιο 6
Συµpiεράσµατα
Η εργασία αυτή, δηµιουργήθηκε µε σκοpiό τη µέτρηση, καταγραφή, αpiοθήκευση
και εpiεξεργασία αpiό αpiόσταση των piεριβαλλοντικών συνθηκών piίεσης, θερµο-
κρασίας και υγρασίας. Το σύστηµα piου δηµιουργήθηκε βασίζεται στην µικρο-
ελεγκτική piλακέτα Arduino YUN piου είναι υpiέυθυνη για την καταγραφή των
piεριβαλλοντικών συνθηκών και την αpiοστολή τους στον OPC Server και στο
σύστηµα αυτόµατου ελέγχου WinCC OA το οpiοίο είναι υpiεύθυνο για την
καταγραφή και αpiοθήκευση των µετρήσεων. Στην εργασία χρησιµοpiοιήθηκαν 2
αισθητήρες. Ο piρώτος DHT 22 είχε τη δυνατότητα καταγραφής της υγρασίας
και της θερµοκρασίας µε χρήση SPI piρωτοκόλλου, ενώ ο δεύτερος BME280
κατέγραφε piίεση, θερµοκρασία και υγρασία κάνοντας χρήση I2C piρωτοκόλ-
λου. Η piεριγραφή της συµpiεριφοράς των αισθητήρων σε piραγµατικές συν-
θήκες µέτρησης έγινε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο DHT 22 δίνει στο χρήστη µια
σχετικά ικανοpiοιητική τιµή (relative scale) ενώ ο BME280 λαµβάνει µετρήσεις
µε piολύ µεγάλη ακρίβεια για piίεση, θερµοκρασία και υγρασία.
Αρχικά στο RD51 Collaboration του CERN, χρησιµοpiοιήθηκε ένα piροσω-
ρινό µοντέλο (project board) το οpiοίο είχε µία οθόνη LCD, έναν αισθητήρα
BME 280 και έναν αισθητήρα DHT 22. Οι µετρήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια
του test beam και τα αpiοτελέσµατα piου piάρθηκαν για 5 ηµέρες δίνονται αpiό
τα piαρακάτω διαγράµµατα:
Δίνονται στη συνέχεια φωτογραφίες αpiό χρήση του τελικού piροϊόντος
Ardenvino κατά τη χρήση του στο εργαστήριο.
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Figure 6.1: Θερµοκρασία αpiό τους αισθητήρες BME και DHT κατά τη διάρκεια
test beam
Figure 6.2: Πίεση αpiό τον αισθητήρα BME κατά τη διάρκεια test beam
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Figure 6.3: Υγρασία αpiό τους αισθητήρες BME και DHT κατά τη διάρκεια
test beam
Figure 6.4: Ardenvino µε χρήση Arduino YUN
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Figure 6.5: Ardenvino µε χρήση Arduino Mega
Figure 6.6: Δεδοµένα piου piάρθηκαν µε χρήση ArdEnvino σε piραγµατικό
χρόνο
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